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obwody istniejące

obwody projektowane

UWAGA:

1. Q1 wyłącznik główny obiektu nr 2 In=160A.

2. Q3 ręczny wyłącznik sekcji nierezerwowanej.

3. Q4 stycznik sekcji nierezerwowanej.

4. Rozbudowa istniejącej rozdzielni TA-02.

5. Obwody wycofywane z eksploatacji odłaczac kolejno wg potrzeb ruchowych.

6. Istniejącą baterię kondensatorów 17,5/2,5kVAr przenieść do budynku nr 17.
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